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BUDQUCT INZENYRSKE SITE

- €= — YODOVOD

—_— e — PRIVADECI RAD A, ZASOBNI RAD B

- e« — GRAVITACNI SPLASKOVA KANALIZACE
TLAKOVA SPLASKOVA KANALIZACE

VYTLAK SPLASKOVE KANALIZACE (HRADEK)
DESTOVA KANALIZACE

— e ——— PRIVODNI KABEL NN

STAVAJICI INZENYRSKE SITE

ELEKTRICKE VEDENI VN — NADZEMNI (CEZ DISTRIBUCE, a.s.)

FLEKTRICKE VEDENI VN — NADZEMNI (CEZ DISTRIBUCE, a.s

(C
ELEKTRICKE VEDENI WN — PODZEMNI (CEZ DISTRIBUCE, a.s
(C

e
ELEKTRICKE VEDENT NN — NADZEMNI
ELEKTRICKE VEDENI NN — PODZEMNI (CEZ DISTRIBUCE, a.5
TELEKOMUNIKAGNT SITE — PODZEMNI (CETIN, o..)
TELEKOMUNIKAGNT SIT = NADZEMNI (CETIN, a.s.)

— —FC — JEDNOTNA KANALIZACE (VHS BENESQV, a.s.)
VODOVOD (VHS BENESOV, a.s.)

— e — VODOVOD (OBEC RADOSOVICE)

S — VODOVOD (OBEC CTIBOR)

NAVRZENE INZENYRSKE SITE

KANALIZACNI PRIPOJKA — VEREINA CAST

VODOVODNI PRIPOJKA — VEREINA CAST

| ECENDA CAR

HRANICE PARCEL DLE KN

)
)
FZ DISTRIBUCE, a.5.)
)

VNITRNI KRESBA DLE KN
POLOHOPIS

POZNAMKA:

PRUBEH DOMOVNICH CASTI PRIPOJEK JE POUZE INFORMATIVNI A BUDE PROVEDEN PODLE SKUTECNOSTI PO ODKRYTI

STAVAJICIHO DOMOVNIHO VODOVODU A DOMOVNI KANALIZACE.

KANALIZACNI PRIPOJKA — DOMOVNI CAST (INFORMATIVNI PRUBEH)

VODOVODNI PRIPOJKA — DOMOVNI CAST (INFORMATIVNI PRUBEH)

POTRUBI VODOVODU PRO VEREINOU POTREBU VCETNE JEHO PRIPOJEK A NA NE NAPOJENYCH VNITRNICH ROZVODU NESMI BYT

PROPOJENO S VODOVODNIM POTRUBIM Z JINEHO ZDROJE VODY, NEZ JE VODOVOD PRO VEREINOU POTREBU -VIZ. ZAKON

274/2001 Sb. (ZAKON O VODOVODECH A KANALIZACICH).
STAVAJICI SEPTIKY, JMKY A DOMOVNI CISTIRNY ODPADNICH VOD BUDOU ODPOJENY.

MINIMALNI VODOROVNE VZDALENOSTI PRI SOUBEHU INZENYRSKYCH SITI JE NUTNO DODRZET DLE NORMY CSN 73 6005.
MINIMALNI SVISLE VZDALENOSTI PRI KRIZENI INZJENYRSKYCH SITI JE NUTNO DODRZET DLE NORMY €SN 73 6005.
PRED ZAHAJENIM ZEMNICH PRACI JE NUTNO PROVEST VYTYCENI INZENYRSKYCH SITI ZA PRITOMNOSTI SPRAVCE SITE, PLATI

SKUTECNA POLOHA V TERENU.
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